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Позиция

Трасса

Участок кабеля, провода

Кабель, провод

Начало
Конец

по проекту проложен

Марка Длина Марка

Кол-во, число

жил и сечение

Длина, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ввод подъездный щит ЩР в трубе П40 ПуГВ -3(1х10.0)

20
длину уточнить

Гр.1 ЩР

К3.1

в трубе П25 ВВГнг(А)-LS 3x6.0

12

Гр.2 ЩР

R1.1-3-R5

в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

33

Гр.3 ЩР

R6.2

в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

11

Гр.4 ЩР

R6.1

в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

11

Гр.5 ЩР

R7-R12

в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

32

Гр.6 ЩР

R13-R17

в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

27

Гр.7 ЩР R18-R21,К5.1 в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

30

Гр.8 ЩР R22-R23,К3.2 в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

22

Гр.9 ЩР

R24-R25

в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

13

Гр.10 ЩР

R26

в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

10

Гр.11 ЩР

R27

в трубе П25 ВВГнг(А)-LS 3x4.0

12

Гр.12 ЩР

К7.2

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

12

Гр.13 ЩР

К7.3

в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

13

Гр.14 ЩР
СС,R28,R1.1 в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

10

Гр.15 ЩР б/у 1-2 (блок защиты Нептун PRO) в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

21

ЩУ б/у 1 (блок защиты Нептун PRO) в трубе П16 КИ-485-ЭВ 2х2х0,6
6

ЩУ б/у 2 (блок защиты Нептун PRO) в трубе П16 КИ-485-ЭВ 2х2х0,6
10

б/у 1 (блок защиты Нептун PRO) Датчик протечки 1 в трубе П16

FTP Cat.5e 4x2x0.5 3

б/у 1 (блок защиты Нептун PRO) Датчик протечки 2 в трубе П16

FTP Cat.5e 4x2x0.5 2

б/у 1 (блок защиты Нептун PRO) Датчик протечки 3 в трубе П16

FTP Cat.5e 4x2x0.5 5

б/у 1 (блок защиты Нептун PRO) ШК.1 (шаровой кран с эл.приводом) в трубе П16 МКШнг(А)-LS 4х0.75

4

б/у 1 (блок защиты Нептун PRO) ШК.2 (шаровой кран с эл.приводом) в трубе П16 МКШнг(А)-LS 4х0.75

4

б/у 2 (блок защиты Нептун PRO) Датчик протечки 4 в трубе П16

FTP Cat.5e 4x2x0.5 5

б/у 2 (блок защиты Нептун PRO) Датчик протечки 5 в трубе П16

FTP Cat.5e 4x2x0.5 2

б/у 2 (блок защиты Нептун PRO) ШК.3 (шаровой кран с эл.приводом) в трубе П16 МКШнг(А)-LS 4х0.75

4

б/у 2 (блок защиты Нептун PRO) ШК.4 (шаровой кран с эл.приводом) в трубе П16 МКШнг(А)-LS 4х0.75

4

Гр.16 ЩР К1 (наружный блок кондиционера) в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

19

К1 (наружный блок кондиционера) К1-1 (внутренний блок кондиционера) в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 4x1.5

6

К1 (наружный блок кондиционера) К1-2 (внутренний блок кондиционера) в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 4x1.5

12

Гр.17 ЩР П1 (приточная установка) в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

18

П1 (приточная установка) П/У-2 (пульт приточной установки) в трубе П16

UTP Cat.5e 2x2x0.5 4

Гр.18 ЩР К1.2 (дверной замок) в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

8

ЩУ К1.2 (дверной замок) в трубе П20

КСПВ 20х0.5 8

Гр.20.0 ЩР ЩУ в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

4

Гр.20.1 ЩУ СП-1 (сервопривод отопления) в трубе П16 МКШнг(А)-LS 2х0.75

4

Гр.20.2 ЩУ СП-2 (сервопривод отопления) в трубе П16 МКШнг(А)-LS 2х0.75

4

Гр.20.3 ЩУ СП-3 (сервопривод отопления) в трубе П16 МКШнг(А)-LS 2х0.75

4

Гр.21 ЩР

РТП-1

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

13

Гр.22 ЩР

РТП-2

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

19

Гр.23 ЩР

РТП-3

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

13

Гр.24.0 ЩР ЩУ в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

4

Гр.24.1 ЩУ

Л1.1

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

10



Гр.24.2 ЩУ

Л1.2

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

14

Гр.24.3 ЩУ

Л3.3

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

25

Гр.24.4 ЩУ

Л4.1

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

14

Гр.25.0 ЩР ЩУ в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

4

Гр.25.1 ЩУ

Л3.1

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

24

Гр.25.2 ЩУ

Л3.2

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

12

Гр.25.3 ЩУ

Л3.4

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

9

Гр.25.4 ЩУ

Л5.1

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

30

Гр.26.0 ЩР ЩУ в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

4

Гр.26.1 ЩУ

Л2.1

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

8

Гр.26.2 ЩУ

V1

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

7

Гр.26.3 ЩУ

Л7.1

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

14

Гр.26.4 ЩУ

V2

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

10

Гр.26.5 ЩУ

Л5.3

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

14

Гр.26.6 ЩУ

Л5.4

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

17

Гр.26.7 ЩУ

Л6.1

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

13

Гр.26.8 ЩУ

Л5.5

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

20

Гр.27.0 ЩР ЩУ в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

4

Гр.27.1 ЩУ Л1.3.1, К1.2, Л1.3.2, К1.3 в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

15

Гр.27.2 ЩУ Л3.5, К3.3 в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

10

Гр.27.3 ЩУ Л7.2.1,К7.4,К7.5, Л7.2.2, К7.6 в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

31

Гр.27.4 ЩУ Л7.3, К7.7 в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

12

Гр.27.5 ЩУ

Л5.2

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

14

Гр.27.6 ЩУ

Л5.6

в трубе П16 ВВГнг(А)-LS 3x1.5

16

Гр.28.0 ЩР ЩУ в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 3x2.5

4

Гр.28.1 ЩУ Ж1 (жалюзи) в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 5x1.5

12

Гр.28.2 ЩУ Ж2 (жалюзи) в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 5x1.5

13

Гр.28.3 ЩУ Ж3 (жалюзи) в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 5x1.5

14

Гр.28.4 ЩУ Ш1 (привод штор) в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 5x1.5

12

Гр.28.5 ЩУ Ш2 (привод штор) в трубе П20 ВВГнг(А)-LS 5x1.5

17

KNX

ЩУ

ДД1, В1, В2, В3, ДД6, В4, ДД5, К1-2, ДД7, ДД8,

В5, В6, В7, В8, СО-1, СО-2, В9, К1-1, ДД4, В10,

ДД3, В11, В12, В13, П/У-1, ДД1, ЩУ

в трубе П20 EIB JY(ST)Y 2x2x0.8

140

KNX
ДД6

ИК-1

EIB JY(ST)Y 2x2x0.8

1

КДУП 1 ЩР КДУП 1 ПуВ-(1х4,0)

16

КДУП 1
балкон

в трубе П16 ПуВ-(1х2,5)

10

КДУП 2 ЩР КДУП 2 ПуВ-(1х4,0)

12

КДУП 2 санузел в трубе П16 ПуВ-(1х2,5)

50
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